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农村生活污水人工湿地处理工程建设技术规范 

1 范围 

本文件规定了采用人工湿地技术处理农村生活污水工程的术语和定义、基本原则和要求、工艺设

计、工程建设、运行管理以及治理效果评估。 

本文件适用于农村生活污水采用人工湿地技术处理工程的设计、施工、运行管理及治理效果评估。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。 

GB 5084            农田灌溉水质标准 

GB/T 14685       建设用卵石、碎石 

GB/T 20221       无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 

GB/T 29639       生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 

GB 50007          建筑地基基础设计规范 

GB 50014          室外排水设计标准 

GB 50016     建筑设计防火规范 

GB 50093          自动化仪表工程施工及质量验收规范 

GB 50141          给水排水构筑物工程施工及验收规范 

GB 50164          混凝土质量控制标准 

GB 50202          建筑地基基础工程施工质量验收标准 

GB 50203          砌体结构工程施工质量验收规范 

GB 50204          混凝土结构工程施工质量验收规范 

GB 50334          城镇污水处理厂工程质量验收规范 

GB 50575          1kV 及以下配线工程施工与验收规范 

GB 50601          建筑物防雷工程施工与质量验收规范 

GB 50617          建筑电气照明装置施工与验收规范 

CJ/T 43              水处理用滤料 

CJ/T 3008（所有部分）  城市排水流量堰槽测量标准 

CJJ 6                  城镇排水管道维护安全技术规程 

CJJ 60                城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程 

CJJ 68        城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程 

CJJ 113              生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范 

CJJ 124              镇（乡）村排水工程技术规程 

CECS 162          给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程 

JGJ 79                建筑地基处理技术规范 

HJ 2005            人工湿地污水处理工程技术规范 
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HJ 353           水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范 

HJ 354           水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范 

HJ 355           水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范 

 3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

农村生活污水 rural  domestic sewage water 

农村居民生活产生的污水，主要包括人排泄及冲洗粪便产生的高浓度生活污水和农村居民家庭厨

房、洗衣、清洁和洗浴产生的生活杂排水。 

[来源：GB/T 51347—2019，2.0.1，有修改] 

3.2 

人工湿地 constructed wetland 

指用人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，充填一定深度的基质层，种植湿生植物，利

用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水得到净化。按照污水流动方式，分为

表面流人工湿地、水平潜流人工湿地和垂直潜流人工湿地。 

[来源：HJ 2005—2010，3.1] 

3.3 

人工湿地主体构筑物 constructed wetland main structure 

人工湿地处理工艺的主要结构单元，包括布水渠（池）、人工湿地基质池、出水渠（池）等。 

3.4 

表面流人工湿地 surface flow constructed wetland 

指污水在基质层表面以上，从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。 

[来源：HJ 2005—2010，3.2] 

3.5 

水平潜流人工湿地 horizontal subsurface flow constructed wetland 

污水在基质层表面以下，从池体进水端水平流向出水端的人工湿地。 

[来源：HJ 2005—2010，3.3] 

3.6 

垂直潜流人工湿地 vertical subsurface flow constructed wetland 

污水垂直通过池体中基质层的人工湿地，包括上行垂直流人工湿地和下行垂直流人工湿地。 

[来源：HJ 2005—2010，3.4] 

3.7 

预处理 pretreatment 
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为满足工程总体要求，人工湿地进水水质要求及减轻湿地污染负荷，在人工湿地前设置的处理工

艺，如格栅、沉砂、隔油、初沉、均质、水解酸化等。 

[来源：HJ 2005—2010，3.5，有修改] 

3.8 

强化处理 enhanced treatment 

人工湿地进水中污染物浓度较高时，为降低人工湿地的处理负荷，在人工湿地前增加的生化处理

单元，包括接触氧化、序批式活性污泥法（SBR）、厌氧（缺氧）好氧工艺（A/O）、厌氧-缺氧-好氧

工艺（AAO）、膜生物反应器（MBR）等二级生化处理。 

3.9 

湿地植物 plants of constructed wetland 

人工湿地中用于吸收、降解污水中污染物所种植的植物，包括挺水植物、浮水植物、沉水植物。 

3.10 

人工湿地基质 substrates of constructed wetland 

指为人工湿地植物与微生物生长提供环境并对污染物起过滤、阻截和吸附等作用的填充材料，包

括砾石、沸石、石灰石、页岩、陶粒、火山岩及对生态环境无危害的合成材料等，也称人工湿地滤料

或填料。 

3.11 

水力停留时间 hydraulic retention time 

污水在人工湿地内的平均驻留时间。 

[来源：HJ 2005—2010，3.8] 

3.12 

污染物削减负荷 pollutants reduction load 

单位面积人工湿地在单位时间内去除的污染物质量，污染物指标包括化学需氧量、五日生化需氧

量、悬浮物、氨氮、总氮和总磷等。 

[来源：人工湿地水质净化技术指南（2021），1.4] 

3.13 

孔隙率 porosity factor 

人工湿地基质间的孔隙总体积占人工湿地基质堆积总体积的百分比。 

[来源：人工湿地水质净化技术指南（2021），1.4] 

3.14 

表面水力负荷 hydraulic surface loading 

每平方米人工湿地在单位时间所能接纳的污水量。 

[来源：HJ 2005—2010，3.10] 

3.15 
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水力坡度 hydraulic slope 

污水在人工湿地内沿水流方向单位渗流路程长度上的水位下降值。 

[来源：HJ 2005—2010，3.11] 

4 基本原则和基本要求 

4.1 基本原则 

4.1.1 规划统一原则。将农村生活污水处理设施建设与美丽乡村建设规划、水环境治理、基础设施规

划等统一规划并统筹推进。 

4.1.2 景观协调原则。在符合环境工程学基本原理前提下，使人工湿地设施的外观造型、植物配置等

与周边农村景观协调统一。 

4.1.3 因地制宜原则。既考虑不同区域农村社会经济发展水平，又要考虑农村污水处理的前瞻性和与

时俱进。 

4.1.4 经济可行原则。在满足出水水质要求的前提下，既考虑人工湿地治理的技术可行性、处理高效

性，又要从项目建设投资、项目用地、运行管理等方面考虑治理措施的经济合理性。 

4.1.5 循环利用原则。处理尾水在满足排放标准和水质安全性的前提下，能直接回用于当地农村灌溉

用水、生产用水和补给地表水。 

4.2 基本要求 

4.2.1 人工湿地选址应因地制宜，综合考虑当地水文地质、气候气象、地形地貌、防护距离等因素，

并符合当地专项规划要求。 

4.2.2 人工湿地生活污水处理水量、出水水质等的工艺设计应符合当地农村实际情况，应在充分调查

的基础上确定。 

4.2.3 人工湿地建设应根据村庄规模、生活污水量、住户分布等情况，采用集中、分散或集中分散相

结合的处理模式。 

4.2.4 农村生活污水人工湿地处理工程应按工程所在地 1 月、7 月平均气温，并按照年日平均气温≤

5℃与≥25℃的日数，分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区等五个区。

气候分区及其行政区划范围可参照附录 A。 

4.2.5 农村生活污水处理工程运行管理应结合农村特点，既考虑简洁适用性，又要兼顾安全长期性。 

 5 工艺设计 

5.1 一般要求 

5.1.1 农村生活污水设计水量应根据村庄污水现状量、常住人口规模、人员流动情况、村庄近远期规

划等因素确定，也可根据表 1 确定。 

表 1 农村居民生活用水定额及排放系数 

村庄类型 生活用水定额[L/（人·d）] 

有水冲厕所，有淋浴设施 100 ~ 180 

有水冲厕所，无淋浴设施 60 ~ 120 

无水冲厕所，有淋浴设施 50 ~ 80 

无水冲厕所，无淋浴设施 40 ~ 60 

排放系数取 40% ~ 80% 

污水设计水量=生活用水定额×村庄人数×排放系数 



T/CSF 007—2022 

5 

 

5.1.2 农村生活污水收集模式应根据居民居住分布及污水量情况确定。当片区污水量大于等于 5 

m
3
/d 且居住较为集中时，宜铺设污水收集管网将居民生活污水收集至人工湿地进行集中处理；当片区

污水量小于 5 m
3
/d 时，宜根据现场情况，采用单户、多联户分散收集并建设小型人工湿地就地处理。 

5.1.3 人工湿地处理系统可由一个湿地单元构成，也可由多个湿地单元并联、串联或混合等构成。 

5.1.4 人工湿地进水水质应满足表 2 的要求，当不满足时污水应经过预处理或预处理-强化处理后方

可进入人工湿地进行处理，其设计应符合 GB/T 51347 及 CJJ 124 的相关规定。 

表 2 人工湿地进水水质要求                       单位：mg/L 

人工湿地类型 五日生化需氧量

（BOD5） 

化学需氧量

（CODCr） 

悬浮物

（SS）  

氨氮 

（NH3-N） 

总磷 

（TP） 表面流人工湿地 ≤ 50 ≤ 125 ≤ 100 ≤ 10 ≤ 3 

水平潜流人工湿地 ≤ 80 ≤ 200 ≤ 60 ≤ 25 ≤ 5 

垂直潜流人工湿地 ≤ 80 ≤ 200 ≤ 80 ≤ 25 ≤ 5 

 

5.2 工艺选择 

5.2.1 人工湿地处理的工艺应主要根据进水水质、所在区域的气候条件和排放标准确定，同时兼顾场

地条件、投资规模和经济条件等因素。 

5.2.2 人工湿地类型主要包括表面流人工湿地、水平潜流人工湿地、垂直流人工湿地（上行、下行）

三种类型，各类型人工湿地处理单元示意图见图 1~图 4。各类型人工湿地的特点可参考附录 B。 

图 1 表面流人工湿地单元示意图 

 

图 2 水平潜流人工湿地单元示意图 
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图 3 垂直潜流人工湿地单元示意图（上行） 

图 4 垂直潜流人工湿地单元示意图（下行） 

5.2.3 当出水标准要求较高、土地使用受限时，宜采用水平潜流或垂直潜流人工湿地。 

1） 当以去除有机物和氨氮为主时，宜采用下行垂直潜流人工湿地。 

2） 当对总氮去除有较高要求时，可采用下行-上行垂直潜流人工湿地、下行垂直潜流-水平潜流

人工湿地、水平潜流-下行垂直潜流人工湿地等组合工艺。 

5.3 工艺设计 

5.3.1 人工湿地的工艺设计流程应符合图 5 规定。 

 

 

 

 

 

 

 

图 5 人工湿地污水处理工艺设计流程图 

分析进出水水质 

选择预处理/强化处理工艺 

确定人工湿地工艺类型 

计算工艺参数 
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5.3.2 预处理 

预处理系统的设计主要针对悬浮物和含油物质，其应满足以下要求： 

1） 去除悬浮物，悬浮物浓度宜低于 100 mg/L； 

2） 进水中含油量大于 50 mg/L 时，应有隔油措施。 

5.3.3 强化处理 

5.3.3.1 当进水中有机物含量较高、出水标准要求较严时，应选用以好氧生物处理为主的强化处理工

艺。 

5.3.3.2 当进水中氮、磷含量较高，出水标准要求较严时，应选用具备除磷脱氮类型的强化处理工艺。 

5.3.4 人工湿地设计要求 

5.3.4.1 人工湿地的总深度应为水深或基质厚度加超高的总高度。 

1） 表面流人工湿地的水深宜为 0.3 m ~ 0.6 m，超高应大于风浪爬高且宜不小于 0.5 m。 

2） 水平潜流人工湿地基质厚度宜为 0.6 m ~ 1.6 m，垂直潜流湿地基质厚度宜为 0.8 m ~ 2.0 m，

超高宜取 0.3 m。 

3） 池体宜高出地面 0.2 m ~ 0.3 m。 

5.3.4.2 在Ⅰ、Ⅱ类寒冷地区，人工湿地的总深度应大于工程所在地冬季运行时表面冰层厚度。 

5.3.4.3 对形状不规则的人工湿地，应设置避免短流和污水滞留的导流设施。 

5.3.4.4 人工湿地当采用多个单元并联运行时，可采取间歇运行的方式对湿地基质层进行充氧。 

5.3.4.5 垂直潜流人工湿地采用底部排水时，应设有与底部排水管相连的通气管。通气管管径宜与排

水管相同，管顶部应设置防杂物进入的保护罩。 

5.4 设计参数计算 

5.4.1 人工湿地工艺设计参数应主要包括表面积、表面水力负荷、水力停留时间、水力坡度等内容。

人工湿地的表面积设计可按 CODCr、BOD5、NH3-N、TP 等主要污染物的削减负荷和表面水力负荷进

行计算，并取其计算结果的最大值，同时应校核水力停留时间是否满足设计要求。 

1）人工湿地表面积可按公式 1 计算： 

 𝐴 = 𝑄 × （𝑆0 − 𝑆1）/𝑁𝐴 ··········································· （1） 

式中：NA—污染物削减负荷[g/（m
2
·d）]，以 BOD5、NH3-N、TN、TP 计； 

Q—设计处理量（m
3
/d）； 

S0—进水污染物浓度（g/m
3）； 

S1—出水污染物浓度（g/m
3）； 

A—人工湿地表面积（m
2）。 

2）表面水力负荷可按公式 2 计算： 

 𝑞 = 𝑄/𝐴 ······················································· （2） 

式中：q—表面水力负荷[m
3
/（m

2
·d）]； 

Q—设计处理量（m
3
/d）； 

A—人工湿地表面积（m
2）。 

3）水力停留时间可按公式 3 计算： 

 𝑇 = 𝐿 × 𝐵 × 𝐻 × 𝑛/𝑄 ······································ （3） 

式中：T—水力停留时间（d）； 

L—人工湿地长度（m）； 
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B—人工湿地宽度（m）； 

H—人工湿地有效水深（m）； 

n—人工湿地基质孔隙率（%），表面流人工湿地 n=1； 

Q—设计处理量（m
3
/d）。 

注：该时间为按设计水量运行时的水力停留时间，人工湿地实际停留时间为实际水量运行时的水力停留时间。 

4）表面流人工湿地水力坡度宜小于 1%，潜流人工湿地水力坡度宜为 1%~2%，水力坡度可按公式

4 计算： 

 𝑖 = 𝛥𝐻/𝐿 × 100% ·············································· （4） 

式中：i—水力坡度（%）； 

ΔH—污水在人工湿地内渗流路程长度上的水位下降值（m）； 

L—污水在人工湿地内渗流路程的水平距离（m）。 

5）人工湿地配水、集水系统穿孔管孔口出流流量可按公式 5 计算： 

 𝑄孔 = 𝜂孔 × 𝜇 × А孔 × （2𝑔ℎ𝑓孔口）
1/2

 ···························· （5） 

式中： 

Q 孔—穿孔管出流流量（m
3
/s）； 

μ—单孔孔口出流流量系数，一般取 0.60~0.62； 

A 孔—穿孔管孔口面积总和（m
2）； 

hf 孔口—孔口出流设计进出水水位差（m）； 

                  η 孔—安全系数，包括淤堵、遮蔽等影响，为保证安全，宜取 0.1~0.2； 

g—重力加速度（m/s
2）。 

6）人工湿地垂直水流方向过流断面渗流量可按公式 6 计算： 

 𝑄渗 = 𝜂𝑘 × 𝐴 × 𝑘 × 𝑖 ·············································· （6） 

式中： 

Q 渗—渗流流量（m
3
/s）； 

k—洁净基质的渗透系数（m/s），无实测数据时，渗透系数数值可参考表 3； 

i—水力坡度； 

As—垂直水流方向的渗流断面面积（m
2）； 

η 孔—安全系数，包括淤堵、滞留等影响，为保证安全，宜取 0.1~0.2，湿地基质粒径越小取

值越小。 

表 3 洁净基质线性渗透系数 k 

基质粒径 mm 0.1 ~ 2 2 ~ 6 6 ~ 10 10 ~ 30 20 ~ 40 

渗透系数 m/s 1.6×10-4 1.6×10-3 0.20 0.88 1.18 

 

5.4.2 人工湿地单元的长宽比宜符合下列规定： 

1） 表面流人工湿地宜大于 3:1； 

2） 水平潜流人工湿地宜为 3:1 ~ 10:1，长度宜为 20 m ~ 50 m； 

3） 垂直潜流人工湿地宜为 1:1 ~ 3:1。 

5.4.3 人工湿地的主要设计参数，宜根据试验确定。无试验资料时，可采用相似条件下人工湿地运行

经验数据或按附录 C 取值。 
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6 工程建设 

6.1 一般要求 

6.1.1 人工湿地系统应主要包括预处理/强化处理设施（工艺）、人工湿地主体设施和配套设施等。 

1） 人工湿地预处理设施应主要包括格栅渠（池）、隔油池、沉淀池、沉砂池、调节池、厌氧池

等。 

2） 人工湿地强化处理工艺应主要包括接触氧化、序批式活性污泥法（SBR）、厌氧（缺氧）好

氧工艺（A/O）、厌氧-缺氧-好氧工艺（AAO）、膜生物反应器（MBR）等。 

3） 人工湿地主体设施应包括配水系统、主体池体、基质、湿地植物、集水系统等。 

4） 配套设施包括场站道路、围栏、绿化、电气系统等。 

6.1.2 场址选择和布置应至少满足以下要求： 

1） 应选择靠近自然水体或自然沟渠，优先采用重力自流和自然充氧，可利用坑塘、洼地和荒地； 

2） 应选择在夏季主导风向下风侧，并根据环境影响评价要求与村庄居民区有一定防护距离； 

3） 应选择在不受洪水、潮水或内涝威胁，且不影响行洪安全的地方，场址及周边应有防洪排涝

设施； 

4） 宜结合当地农业生产，合理布置尾水排水及回用设施，尾水排水管宜设置不大于 3%的坡度； 

5） 应设置通向各处理设施和附属建筑物的人行道，人行道宽度宜为 0.8 m ~1.5 m。 

6.2 地基与基础 

6.2.1 地基与基础工程的设计应符合 GB 50007 的相关规定。 

6.2.2 地基与基础处理应符合 JGJ 79 和 GB 50007 的相关规定。 

6.2.3 地基与基础工程质量验收应符合 JGJ 79 和 GB 50202 的相关规定。 

6.3 主体构筑物 

6.3.1 人工湿地主体构筑物可采用混凝土、砖、毛石或黏土等，采用混凝土和砖砌结构时池底应设置

不低于 100 mm 厚的 C10 混凝土垫层，采用砌体或黏土结构时应满足相关防渗规定。 

6.3.2 混凝土结构构筑物施工应符合 GB 50204 和 GB 50164 的相关规定，砌体结构的砌筑施工应符

合 GB 50203 的相关规定。 

6.3.3 配水堰口、配（集）水渠等附属结构施工应符合 GB 50141 和 GB 50334 的相关规定。 

6.3.4 防渗膜铺展开后应及时焊接和缝合，防渗膜的铺展、搭接宽度的设定、焊接缝合的施工均应符

合 CJJ 113 的相关规定。 

6.3.5 人工湿地主体构筑物质量验收应符合 GB 50141、GB 50203 和 GB 50204 等相关规定。 

6.4 配（集）水 

6.4.1 人工湿地处理单元的进出水系统应满足配水和集水的均匀性和可调性要求，可采用穿孔管

（墙）、配（集）水堰、配（集）水管、连通管（渠）等装置。 

6.4.2 人工湿地出水可采用沟排、管排、井排等方式，并设置溢流堰、分水井、分水闸门及可调管道

等具有水位调节功能的设施。 

6.4.3 潜流人工湿地采用穿孔管配水时应符合以下要求： 

1） 穿孔管应均匀布置于滤料层上部或底部，穿孔管流速宜为 1.5 m/s ~2.0 m/s，配水孔宜斜向下

45º 交错布置，孔径宜为 5 mm ~ 10 mm，孔口流速不小于 1 m/s； 

2） 穿孔管的管孔应分布均匀，管孔尺寸和间距应根据进水流量和进出水水力条件核算，管孔间
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距不宜大于 1 m，且不宜大于人工湿地单元宽度的 10%； 

3） 垂直潜流人工湿地配水管支管间距宜为 1 m ~ 2 m； 

4） 穿孔管位于基质层底部时，周围宜选用粒径较大的基质，且粒径应大于穿孔管孔径。 

6.4.4 湿地系统宜设置排空设施、拦水及超越管渠等防范雨水径流或洪水对湿地短期冲击的措施。 

6.4.5 湿地出水量较大且出水与受纳水体的水位差较大时，应设置消能、防冲刷设施。 

6.4.6 湿地总排水管进入地表水体时，应有防倒灌措施。 

6.4.7 在寒冷地区，配（集）水管及进、出水管应有防冻措施。 

6.4.8 人工湿地进、出水管道宜采用硬聚氯乙烯管，管材应符合 GB/T 20221 的相关规定。 

6.5 植物配置 

6.5.1 植物选择原则 

6.5.1.1 植物的选择应符合下列基本要求： 

1） 根系发达，输氧能力强； 

2） 适合当地气候环境，优先选择本土植物； 

3） 抗冻、耐盐、耐热及抗病虫害等抗逆性较强； 

4） 耐污能力强、去污效果好； 

5） 具有一定观赏价值； 

6）容易管理。 

6.5.1.2 人工湿地常用植物选择可参照附录 D。不得选择水葫芦、空心莲子草、大米草、互花米草等

外来入侵物种。 

6.5.2 植物种植要求 

植物种植应符合以下要求： 

1） 水生植物种植时，基质应保持湿润，种植后应逐渐提升至设计水位； 

2） 种植时间应根据植物生长特性确定，一般在春季或初夏，必要时也可在夏季、秋季种植，但

应保证成活率； 

3） 植物栽种以植株移栽为主，同一批种植的植物植株宜大小均匀； 

4） 植物种植密度可根据植物种类与工程的要求调整，挺水植物的种植密度宜为 9 株/ m
2 
~ 25株/ 

m
2，浮水植物和沉水植物的种植密度宜为 3 丛/ m

2 
~ 9 丛/ m

2； 

5） 在用地受限或进水悬浮物浓度较高时，种植密度宜为 4）中种植密度最大值 3 倍以上； 

6） 可选择多种植物分区搭配种植，但应避免后期植物生长串混或侵占。 

6.6 基质配置 

6.6.1 基质的选择 

6.6.1.1 基质选择应因地制宜、就近取材，粒径的选择应满足市场要求。 

6.6.1.2 基质应选择具有一定机械强度、比表面积较大、稳定性良好并具有合适孔隙率及表面粗糙度

的填充物，主要技术指标应符合 CJ/T 43 及 GB/T 14685 的相关规定。  

6.6.1.3 基质选择应兼顾当地资源状况，可选用砾石、碎石、 卵石、沸石、火山岩、陶粒、石灰石、

矿渣、炉渣、蛭石、高炉渣、页岩或钢渣等材料，也可采用经过加工和筛选的碎砖瓦、混凝土块材料

或对生态环境安全的合成材料。常用湿地基质可参照附录 E。 

6.6.1.4 选择除磷、脱氮等功能性基质时，基质的种类及数量应通过试验确定。 

6.6.1.5 采用矿渣、钢渣等作为基质时，锌、砷、铅等重金属物质溶出应满足出水水质要求。 
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6.6.1.6 不得使用土壤、砂土作为潜流湿地的基质。 

6.6.2 基质的铺设与布置 

6.6.2.1 可采用单一基质或组合基质，基质粒径可采用单一规格或多种规格搭配。 

6.6.2.2 基质应预先清洗干净，按照设计级配要求充填，基质有效粒径比例不宜小于 95%。 

6.6.2.3 基质充填应平整，孔隙率宜控制在 35% ~ 45%。 

6.6.2.4 基质层厚度应满足植物正常生长根系所需深度。 

6.7 配套设备 

6.7.1 当预处理构筑物出水口低于人工湿地进水口时，应增加水力提升装置。 

6.7.2 当出水对病菌指标要求较高时，应增加消毒设施，消毒设施应符合 GB 50014 的相关规定。 

6.7.3 电气设备附属工程施工及质量验收应符合设计文件的要求和 GB 50575、GB 50617 和 GB 

50601 的相关规定。 

6.7.4 自动控制及监控系统工程施工及质量验收应符合设计文件的要求和 GB 50093 的相关规定。 

6.7.5 水量计量装置的施工及质量验收应符合设计文件的要求和 CJ/T 3008 的相关规定，流量计的施

工及质量验收应符合设计文件的要求和 CECS 162 的相关规定。 

6.7.6 有信息化管理需求的人工湿地，应安装水质在线监测系统。水质在线监测系统的安装应符合

HJ 353、HJ 354、HJ 355 的相关规定，其施工及质量验收应符合设计文件的要求和 HJ 354 的相关规定。 

6.8 强化措施（工艺） 

6.8.1 当对磷或氨氮有较高去除要求时，可增设对磷或氨氮去除能力较强的基质如沸石或火山岩等。

基质层厚度和面积应根据湿地处理单元对水中氮磷去除要求与基质的吸附性能确定。基质应根据处理

情况定期更换或再生利用。 

6.8.2 当对总氮去除有较高要求时，可设置好氧-厌氧区间。 

6.8.3 当对有机物和氨氮浓度较高时可采取辅助充氧措施，辅助充氧措施应满足下列要求： 

1） 两个人工湿地处理单元水位差大于或等于 0.5 m 时，宜采用单级或多级陡坡充氧、跌水充氧

等自然充氧形式； 

2） 采用陡坡充氧时，坡度宜为 1:4 ~ 1:2；采用跌水充氧时，应有防止水流对构筑物冲刷的措施； 

3） 应根据人工湿地处理单元对水中溶解氧含量的要求确定机械充氧的充氧时间及充氧设备功率

等； 

4） 充氧位置宜设置在人工湿地的进水端和中间段。 

6.9 防堵塞措施 

6.9.1 人工湿地防堵塞措施，应主要包括： 

1） 预处理设计中应有拦截垃圾、杂物及降低进水中悬浮物浓度的措施； 

2） 进水有机物浓度过高时应增加强化生物处理工艺，潜流湿地进水 COD 宜控制在 200 mg/L以

下； 

3） 采取间歇运行或并联单元交替运行； 

4） 湿地基质铺设前应冲洗干净。 

6.9.2 对于冬季气温低于 0℃的地区的防冻塞措施应主要包括： 

1） 冬季运行时进水应不低于 5℃，可采用收割的桔杆覆盖在基质上层、提高湿地运行水位等保

温措施； 

2） 冬季运行时应保持进出水的连续性，或保持管道内间歇性排空。 
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7 运行管理 

7.1 一般要求 

7.1.1 人工湿地运行管理应符合CJJ 60的相关规定，同时还应符合国家现行有关标准的规定。 

7.1.2 应制订设施设备维护保养手册、技术操作规程、安全操作规程、运行要求、巡视检查、岗位责

任制及应急预案等，并定期修订。 

7.1.3 人工湿地运行维护人员、技术人员及管理人员应接受相关法律法规、专业技术、安全防护、应

急处理等理论知识和操作技能的培训，培训考核合格后方可上岗。 

7.1.4 人工湿地运行管理人员应按照规定检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况，填写运行记录。 

7.1.5 人工湿地运行管理人员应按规定对相关设备进行保养和清扫，填写保养记录。 

7.1.6 应按规定对人工湿地进出水水质进行监测，各监测项目应符合国家和地方相关标准的规定。 

7.2 运行调试 

7.2.1 准备工作 

7.2.1.1 设施、设备运行前的检查检验应符合GB 50334的相关规定。 

7.2.1.2 应进行池内水深测试，检查配水管道、阀门及配水均匀性。 

7.2.1.3 应检查基质是否有板结，必要时换填基质。 

7.2.1.4 应检查湿地植物是否缺苗、少苗，必要时补种。 

7.2.2 运行调试 

7.2.2.1 人工湿地系统应按照单体调试、局部联合调试与系统联合试运转的步骤逐步调试，具备条件

时，系统联合试运转应以实际进水为介质。 

7.2.2.2 人工湿地调试初期应提高运行水位，稳定后水位应降低到正常运行状态。 

7.2.2.3 人工湿地调试时应逐步提高进水负荷，直至达到设计负荷。 

7.3 运行管理 

7.3.1 主体构筑物 

7.3.1.1 应按要求对人工湿地主体构筑物进行检查，出现裂缝、沉降、漏水和腐蚀等情况应及时修复。 

7.3.1.2 应按要求对人工湿地主体结构和跌水堰等进行检查，发现坑洞或坍塌情况应及时修整。 

7.3.2 引排水系统 

7.3.2.1 应按要求检查管道、明渠沿线的明漏或地面塌陷情况，对不能满足输水要求和存在安全隐患

的管道、明渠，应进行修复和更新改造。管道的维护应符合 CJJ 6 的相关规定，渠道的维护应符合 CJJ 

68 的相关规定。 

7.3.2.2 应按要求检查井盖、标志装置、各类阀门、设施井等的缺损、堆压情况，出现缺损情况应及

时更换与维修，出现堆压应及时清理。 

7.3.2.3 应按要求检查管道周围环境变化，以及管网及其附属设施运行安全。 

7.3.3 配水、集水系统 

7.3.3.1 应按要求检查配水、集水系统管道的堵塞、破损、腐蚀等情况。 

7.3.3.2 检查或清理配水、集水系统时应减少或暂停进水，并应缩短停水时间。 
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7.3.3.3 当水位发生重大变化时，应立即对人工湿地处理系统进行检查，分析原因，及时处理。 

7.3.4 人工湿地基质 

7.3.4.1 应按要求巡视人工湿地基质表面情况，如出现漫流现象，应分析原因，及时处理。 

7.3.4.2 应按要求检查潜流人工湿地基质层沉降现象，必要时补充基质至设计高程。 

7.3.4.3 可通过监测出水水质发现基质堵塞问题，并采用强制冲洗等方法缓解。无法缓解时应更换新

的基质，并在其上重新种植植物。 

7.3.5 植物的养护管理 

7.3.5.1 应注意观察植物生长状态，发现缺苗、死苗应及时补苗。 

7.3.5.2 应根据植物的种类、生长情况确定植物收割次数，收割时间应在植物休眠期或者枯萎后，收

割时应保护表层基质。 

7.3.5.3 植物发生病虫害时，应优先采取物理、生物方法进行处理，不得使用农药、除草剂和杀虫剂

等。 

7.3.6 管理记录 

7.3.6.1 应按要求填写人工湿地设备、设施、工艺及生产运行情况记录。 

7.3.6.2 应建立电气、仪表和机械设备的维护、维修、电耗、药耗等记录台账。 

7.3.6.3 应记录水质检测数据，安装水质在线监测设备的应记录水质在线监测数据。 

7.4 运行监测 

7.4.1 应按要求监测湿地系统进出水的流量、水位、水温、水质情况等。 

7.4.2 人工湿地处理系统进出水水质波动或恶化时，应对人工湿地处理系统各运行单元进行水质监测

分析，必要时可增加监测指标、监测点位和监测频率。 

7.4.3 应根据水质指标的监测和分析情况，调整人工湿地运行方式及管理措施。 

7.4.4 可采用自动控制系统（PLC）实时监控系统各处理工艺单元运转情况。 

7.5 应急管理 

7.5.1 运行管理单位应按照 GB/T 29639 规定编制人工湿地污水处理应急预案。 

7.5.2 进水水质突发恶化时，应立即停止进水，经检测水质达到进水水质标准后方可进水。 

7.5.3 出水水质突发恶化时，应对湿地进水及各处理单元的水质进行检测，分析水质恶化原因，并采

取调节进出水水量、延长水力停留时间等措施。 

7.5.4 强降雨及强泄洪后，应控制进水水量，打开旁通或排空管道排涝。 

7.5.5 应设置雨水溢流口、排水沟渠等排洪设施，以及超越管、溢流井等分流设施。 

7.5.6 场站内各工程设施应有安全防护措施，场界应设置安全护栏，并在醒目位置设置安全警示牌。 

8 效果评估 

8.1 评估指标体系 

8.1.1 农村污水人工湿地处理效果可按设施设备利用率、环境效益、能耗物耗、设施设备完好率四个

要素进行评估。 

8.1.2 农村污水人工湿地处理效果评估宜在正常运行后实施，评估要素与评估指标应符合表 4 的规定，
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各项评估指标计算可参见附录 F。 

表 4 农村污水人工湿地处理效果评价要素与评价指标 

评价要素 评价指标 

设施设备利用率 

（F1） 

运行率（F11） 

平均水力负荷率（F12） 

平均 CODCr负荷率（F13） 

环境效益 

（F2） 

水质综合达标率（F21） 

污染物削减量综合指数（F22） 

污染物消减率综合指数（F23） 

能耗物耗 

（F3） 

单位污水耗电量（F31） 

单位耗氧污染物耗电量（F32） 

设施设备完好率 

（F4） 

全部设备完好率（F41） 

主要工艺设备完好率（F42） 

无备用主要工艺设备完好率（F43） 

主要构筑物完好率（F44） 

 

8.2 评估指标参数计算 

8.2.1 设施设备利用率 F1及各指标分值计算见表 F.1。 

8.2.2 环境效益评估 F2及各指标分值计算见表 F.2。其中，各污染物削减量综合指数取值和污染物消

减率综合指数取值分别见表 F.3 和表 F.4。 

8.2.3 能耗物耗 F3及各指标分值计算见表 F.5。 

8.2.4 设施设备的完好率 F4及各指标分值计算见表 F.6。 

8.3 评估分值及等级划分 

8.3.1 人工湿地处理效果评估总分值可按公式 7 计算： 

 𝐹 = 2.0𝐹1 + 4.0𝐹2 + 2.0𝐹3 + 2.0𝐹4 ····································· （7） 

式中：F—评价总分值; 

F1—设施设备利用率分值; 

F2—环境效益分值; 

F3—能耗物耗分值; 

F4—设施设备完好率分值。 

8.3.2 农村污水人工湿地处理效果综合评价结果可分为优秀、良好、较好、一般和较差五个等级，等

级划分可按表 5 执行。 

表 5 农村污水人工湿地处理效果综合评价等级划分 

评估总分值（F） 评价等级 

F≥90 分 优秀 

80 分≤F＜90 分 良好 

70 分≤F＜80 分 较好 

60 分≤F＜70 分 一般 

F＜60 分 较差 
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附  录  A 

（资料性） 

气候分区及其行政区划范围 

表 A 气候分区及其行政区划范围 

区代

号 

分区名

称 
气候主要指标 辅助指标 各区辖行政区范围 

Ⅰ 
严寒地

区 

1月平均气温≤-10℃， 

7月平均气温≤25℃ 

 

年日平均气温≤5℃的

日数≥145d 

黑龙江省、吉林省、西藏自治区全境；辽宁

省（沈阳市、抚顺市、本溪市、辽阳市、阜

新市、铁岭市、丹东市）；内蒙古自治区大

部（巴彦淖尔市除外）；山西省（朔州市、

大同市）；河北省（张家口市、承德市）；

青海省（海西蒙古族藏族自治州、玉树藏族

自治州、海南藏族自治州、果洛藏族自治

州、黄南藏族自治州）；甘肃省（酒泉市、

嘉峪关市、甘南藏族自治州）；新疆维吾尔

自治区（阿勒泰地区、塔城地区、北屯市、

铁门关市、双河市、可克达拉市、胡杨河

市、克拉玛依市、伊犁哈萨克自治州、石河

子市、博尔塔拉蒙古自治州、乌鲁木齐市、

五家渠市、昌吉回族自治州、哈密市、吐鲁

番市） 

Ⅱ 
寒冷地

区 

1月平均气温 

-10℃~0℃， 

7月平均气温18℃~28℃ 

 

年日平均气温≥25℃的

日数<80d，年日平均气

温≤5℃的日数
90d~145d 

天津市、宁夏回族自治区、北京市全境；山

东省大部（日照市除外）；陕西省（榆林

市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、延安市）；

辽宁省（朝阳市、葫芦岛市、锦州市、盘锦

市、大连市、营口市、鞍山市）；河北省大

部（张家口市、承德市除外）；甘肃省大部

（酒泉市、嘉峪关市、甘南藏族自治州除

外）；河南省（安阳市、鹤壁市、濮阳

市）；山西省大部（朔州市、大同市除

外）；新疆维吾尔自治区（阿克苏地区、阿

拉尔市、图木舒克市、巴音郭楞蒙古自治

州、          克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什

地区、和田地区、昆玉市）；青海省（海东

市、西宁市、海北藏族自治州）；内蒙古自

治区（巴彦淖尔市） 

Ⅲ 
夏热冬

冷地区 

1月平均气温0℃~10℃， 

7月平均气温25℃~30℃ 

年日平均气温≥25℃的

日数40d~110d，年日平

均气温≤5℃的日数
0d~90d 

上海市、浙江省、江苏省、重庆市、安徽

省、湖北省、江西省全境；湖南省大部（衡

阳市、郴州市除外）；四川省（成都市、德

阳市、绵阳市、乐山市、眉山市、自贡市、

内江市、资阳市、泸州市、广元市、遂宁

市、宜宾市、南充市、广安市、达州市、巴

中市）；陕西省（西安市、渭南市、汉中

市、安康市、商洛市）；河南省大部（安阳

市、鹤壁市、濮阳市除外）；贵州省（遵义

市、铜仁市、黔东南州）；福建省（龙岩

市、宁德市、南平市、三明市）；甘肃省

（陇南市）；山东省（日照市） 
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表 A 气候分区及其行政区划范围（续） 

区代

号 

分区名

称 
气候主要指标 辅助指标 各区辖行政区范围 

Ⅳ 
夏热冬

暖地区 

1月平均气温>10℃， 

7月平均气温25℃~29℃ 

年日平均气温≥25℃的

日数100d~200d 

广东省、广西壮族自治区、海南省、台湾

省、香港特别行政区、澳门特别行政区全

境；福建省（厦门市、泉州市、福州市、莆

田市、漳州市）；云南省（玉溪市） 

Ⅴ 
温和地

区 

1月平均气温0℃~13℃， 

7月平均气温18℃~25℃ 

年日平均气温≤5℃的

日数0d~90d 

遵义市、铜仁市、黔东南苗族侗族自治州除

外）；湖南省（衡阳市、郴州市）；云南省

大部（玉溪市除外）；四川省（雅安市、攀

枝花市、凉山彝族自治州、阿坝藏族羌族自

治州、甘孜藏族自治州） 

注：a）如下两类区域，原则上不宜建设人工湿地工程，确有需求时，应充分考虑冬季低温气候条件，需 

设置必要的保温措施：1）年均温度0℃以下时长6个月的区域，例如黑龙江的大兴安岭地区（加格达奇区）、西藏的山

南市（泽当街道）、那曲市；2）年均温度0℃以下时长5个月的区域，例如黑龙江的哈尔滨市、齐齐哈尔市、大庆市、

黑河市、伊春市、佳木斯市、鸡西市、鹤岗市、牡丹江市、双鸭山市、七台河市，吉林的长春市、吉林市、辽源市、

白山市、松原市、白城市、延吉市，辽宁的铁岭市，内蒙古的呼伦贝尔市（海拉尔区）、乌兰察布市（集宁区）、锡

林郭勒盟（锡林浩特市），青海的海北藏族自治州、果洛藏族自治州、玉树藏族自治州，西藏的阿里地区（噶尔县）。

b）部分城市的部分区域可能属于其它气候分区，可根据实际情况 

自行判断。
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