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前  言
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海上柔性直流换流站检修规范

1 范围

本标准规定了海上柔性直流换流站电气设备的检修策略、检修项目,推荐了设备的检修周期。
本标准适用于基于模块化多电平(ModularMulti-levelConverter,MMC)换流器技术的海上柔性

直流换流站检修维护,基于其他换流器拓扑技术的海上柔性直流换流站可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4696 中国海区水上助航标志

GB/T24833 1000kV变电站监控系统技术规范

GB26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

GB/T27888(所有部分) 船舶与海上技术 船舶与海上结构物的排水系统

GB/T30425 高压直流输电换流阀水冷却设备

GB/T30553 基于电压源换流器的高压直流输电

GB/T32128—2015 海上风电场运行维护规程

GB/T33423 沿海及海上风电机组防腐技术规范

DL/T354 换流变压器、平波电抗器检修导则

DL/T393—2010 输变电设备状态检修试验规程

DL/T573 电力变压器检修导则

DL/T1009 水电厂计算机监控系统运行及维护规程

DL/T1680 大型接地网状态评估技术导则

DL/T1689 气体绝缘金属封闭开关设备状态检修导则

DL/T1710 电力通信站运行维护技术规范

DL/T1831—2018 柔性直流输电换流站检修规程

DL/T1833 柔性直流输电换流阀检修规程

JT/T680.2 船用通信导航设备的安装、使用、维护、修理技术要求 第2部分:导航雷达

SY/T6980 海上油气生产设施的废弃处置

3 术语和定义

GB/T30553和DL/T1831—2018中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
海上柔性直流换流站 offshorevoltagesourceconverterstation
建在海上的柔性直流换流站,由一个或多个电压源换流器(voltagesourcedconverters,VSC)单元、

电抗器、变压器、控制、监测、保护、测量和辅助设施等组成。

1

GB/T37014—2018




