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前  言

  GB/T20840《互感器》分为以下部分:
———第1部分:通用技术要求;
———第2部分:电流互感器的补充技术要求;
———第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求;
———第4部分:组合互感器的补充技术要求;
———第5部分:电容式电压互感器的补充技术要求;
———第6部分:低功率互感器的补充通用技术要求;
———第7部分:电子式电压互感器;
———第8部分:电子式电流互感器;
———第9部分:互感器的数字接口;
———第102部分:带有电磁式电压互感器的变电站中的铁磁谐振;
———第103部分:互感器在电能质量测量中的应用。
本部分为GB/T20840的第103部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IECTR61869-103:2012《互感器 互感器在电能质量测量中的

应用》。
本部分与IECTR61869-103:2012相比在结构上有所调整,附录A中列出了本部分与IECTR61869-

103:2012的章、条、图、表编号的对照一览表。
本部分与IECTR61869-103:2012相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页

边空白位置的垂直单线(|)进行了标示,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
本部分还做了下列编辑性修改:
———修改了标准名称;
———第1章增加了高压、中压和低压电压范围的注释;
———5.2中用“互感器专业”替换了“IEC/TC38”;
———D.1注的内容根据我国实际情况进行了调整;
———D.2中将“10/12cycles”改为“10个周波”;
———参考文献中增加了IEC60050-311:2001和IEC60050-604:1987;
———对全文的公式进行了统一编号。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国互感器标准化技术委员会(SAC/TC222)归口。
本部分起草单位:国网陕西省电力公司电力科学研究院、沈阳变压器研究院股份有限公司、云南电

网有限责任公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司、大连第一互感器有限责任公司、大连

北方互感器集团有限公司、江苏科兴电器有限公司、浙江天际互感器有限公司、江苏靖江互感器股份有

限公司、重庆山城电器厂有限公司、国网吉林省电力有限公司电力科学研究院、国网江西省电力有限公

司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院。
本部分主要起草人:邓俊、陈一悰、张显忠、李云阁、张小庆、刘红文、童悦、沙玉洲、赵国庆、杨晓西、

黄华、杨峰、唐福新、熊江咏、徐文、李涛昌、王继元、蔡强、赵世祥、晏年平、陈文中。
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互感器 第103部分:互感器在电能质量
测量中的应用

1 范围

GB/T20840的本部分给出了电能质量参数的定义与说明,互感器对电能质量测量的影响及电能

质量测试指导。
本部分适用于工作在工频交流电力(供电)系统中的电磁式和电子式互感器,它具有模拟量或数字

量输出,供电气测量仪表使用,用于电能质量参数的测量及其结果评定。
本部分旨在为使用高压互感器测量电能质量参数提供指导。
本部分中电能质量参数包括电网频率、供电电压电流幅值、闪变、供电电压暂降和暂升、电压中断、

瞬态电压、供电电压不平衡、电压电流谐波和间谐波、(叠加在)供电电压上的信号电压以及快速电压

变化。
注:本部分中提及的电磁式互感器的低压、中压、高压的电压范围分别是:低压为1kV以下交流电的电压等级,中

压为1kV及以上、52kV及以下交流电的电压等级,高压为52kV以上交流电的电压等级。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6592—2010 电工和电子测量设备性能表示(IEC60359:2001,IDT)

GB/T17626.7—2017 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和

测量仪器导则(IEC61000-4-7:2009,IDT)

GB/T17626.15—2011 电磁兼容 试验和测量技术 闪烁仪 功能和设计规范(IEC61000-4-
15:2003,IDT)

GB/T17626.30—2012 电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法(IEC61000-4-30:2008,

IDT)

GB/T18039.3—2017 电磁兼容 环境 公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水

平(IEC61000-2-2:2002,IDT)

GB/Z18039.5—2003 电磁兼容 环境 公用供电系统低频传导骚扰及信号传输的电磁环境

(IEC61000-2-1:1990,IDT)

GB/T18216.12—2010 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护措施的

试验、测量或监控设备 第12部分:性能测量和监控装置(PMD)(IEC61557-12:2007,IDT)

GB/T20840.8—2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器(IEC60044-8:2002,MOD)

EN50160:2007 公共配电系统供电的电压特性(Voltagecharacteristicsofelectricitysuppliedby
publicdistributionnetworks)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
1
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