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电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘

试验规范

１　范围

本标准规定了电机磁极线圈及磁场绕组的匝间绝缘试验方法及试验限值。

本标准适用于直流电机、同步电机磁极线圈及磁场绕组的匝间绝缘耐电压试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０２９—２００５　三相同步电机试验方法

３　试验仪器要求

匝间冲击耐电压试验仪器应符合以下要求：

———仪器利用电容器的阻尼振荡放电作为匝间试验电压。制造厂与用户之间若无其他规定，电容

器放电次数定为５次。第一次电压峰值的视在波前时间可为０．２μｓ（容差
＋０．３
－０．１μｓ）或１．２μｓ

（容差±３０％），优先推荐波前时间为０．２μｓ。

———仪器输出的两组冲击电压波应对称（容差为±３％）。允许仪器输出单组冲击电压波或将单组

冲击电压经转换成两组冲击电压波输出。

———仪器输出的最大冲击电压峰值应能满足对有关试品的最高试验限值要求，容差为±５％或

±３％，优先推荐±３％。

———仪器输出的冲击电压峰值应连续可调，并有指示或可预设定。

———仪器应能清晰显示和分辨波形，波形扫描频率可调。

———仪器应能连续可靠运行。

———仪器应配有专用测试线、可靠的接地端子和必要的安全警示设施，试验转换接线应方便可靠。

４　试验方法及限值

４．１　直流电机

４．１．１　匝间冲击耐电压试验

用于考核匝间绝缘承受冲击电压的能力，控制匝间绝缘质量。

将由电容器放电产生的冲击电压直接施加于磁极线圈或磁场绕组的引出线间。

单只磁极线圈应搁置在对地绝缘良好的架子上进行试验。装入定子（或转子）后的磁极线圈，可根

据需要，取磁极线圈、部分绕组或整个绕组依次进行试验，与被试线圈或绕组磁路相关的其余不投试线

圈或绕组的引出线端应短接并连同铁心接地，以防在这些线圈中产生感应电压。螺旋反绕线圈的反绕

线匝层间必须设有绝缘。

匝间短路判别可采用波形比较法，以被试线圈或绕组的波形与正常波形比较，波形一致者为合格。

亦可采用其他有效的判别方法。波形比较可就某一线圈或绕组在正常状态与异常状态情况下的波形进

行比较，亦可就两个相同规格的线圈或绕组波形进行比较。对两个线圈或绕组进行试验时，应使两者之
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