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前　　言

　　本部分等同采用了ＩＥＣ６２０５４２１《交流测量　费率和负荷控制　第２１部分：时间开关的特殊要求》

!２００４年版"

。本部分编写结构与格式与ＩＥＣ６２０５４２１一致。

本部分代替ＧＢ／Ｔ９０９２—１９９８《费率和负荷控制　时间开关》。

本部分与ＧＢ／Ｔ９０９２—１９９８的主要差异如下：

———术语和定义、电气要求、机械要求、气候条件、直流电磁场的抗扰度试验、交流电磁场的抗扰度

试验、试验条件和型式试验、无线电干扰抑制等要求直接引用ＩＥＣ６２０５２２１；

———本部分增加了计时准确度试验，对电磁场抗扰度试验和快速瞬变试验做了具体描述。

本部分自实施之日起，原国家标准ＧＢ／Ｔ９０９２—１９９８同时废止。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０４）归口。

本部分起草单位：哈尔滨电工仪表研究所。

本部分主要起草人：张立华、韩桂菊、徐人恒。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９０９２—１９９８。
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１　范围

ＧＢ／Ｔ１７２１５的本部分规定了最新制造的室内使用并具有工作储备的时间开关的型式试验特殊要

求。时间开关常用于电力负载控制、多费率寄读器和电能计量设备的最大需量装置。

时间开关保持实时，它可以保存日期，还能够处理闰年，它还支持夏令时，也就是说，根据相关规则，

它能修改当地时间和ＧＭＴ的偏差。时间开关还具有同步功能，时间开关也保存开关动作程序表，该表

可以对时间周期、星期几、年或月的日期进行规定。时间开关根据时间和储存的程序表来控制输出

单元。

本部分对时间开关的内部结构不做要求。

当时间开关功能与多功能电能表功能结合起来时，本部分相关部分仍然适用。

本部分包括具有模拟机械标度盘或电子式数字显示器的时间开关。

———同步时间开关；

———晶控时间开关。

本部分不包括接收试验和一致性试验，但是接收试验作为例子在附录Ａ中给出。

可靠性方面的要求参照ＩＥＣ６２０５９。

本部分与ＩＥＣ６２０５２２１同时使用的时候，本部分条款优于ＩＥＣ６２０５２２１。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７２１５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＥＣ６２０５２２１：２００４　交流电子式电能表通用要求，试验和试验条件　第２１部分：费率和负荷控制

要求

３　术语和定义

ＩＥＣ６２０５２２１中的定义适用于本部分。

４　标准的电气值

ＩＥＣ６２０５２２１中给出的值适用于本部分。

５　机械要求和试验

ＩＥＣ６２０５２２１中给出的要求和试验适用于本部分。

５．１　标度盘

对于具有模拟机械标度盘的时间开关：

———标度盘的旋转方向用箭头标志；

———小时标度盘（如有时）应能读到分；
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