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电力系统继电保护课程设计任务书 

学生姓名  学  号  

专业方向 电气工程及其自动化 班  级 12 级（2）班 

题目名称 电 力 变 压 器 整 定 计 算  

一、设计内容及技术要求： 

    已知两台变压器均为三绕组、油浸式、强迫风冷、分级绝缘，其参数： SN= MVA，

电压：110±4×%/±2×% /11 kV，接线：YN/y/d11,Ydy(Y0/y/Δ11-12)。短路电

压：UHM(%)=10. 5，UHL(%)=17，UML(%)=6。两台变压器同时运行，110kV 侧的中

性点只有一台接地；若只有一台运行，则运行变压器中性点必须接地，其余参数

如图所示。试对图中两台变压器进行继电保护的设置及整定。(110 母线短路容量：

=800MVA，=400MVA,Kss= 
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电气主接线 

二、课程设计说明书撰写要求： 

1.绘制电力系统接线图； 

2.电力系统阻抗图； 

3.建立电力系统设备参数表； 

4.建立各种继电保护整定计算表； 



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/87715612612

3006025
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