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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６００４４５：２００４《互感器　第５部分：电容式电压互感器》（英文版）。

本标准根据ＩＥＣ６００４４５：２００４重新起草。在附录 Ａ中列出了本标准章条编号与ＩＥＣ６００４４５：

２００４《互感器　第５部分：电容式电压互感器》章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ６００４４５：２００４时，本标准作了一些修改，有关技术差异已编入正文

中，并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｂ中给出了这些技术差异及其原因

的一览表，以供参考。

为了便于使用，本标准对ＩＥＣ６００４４５：２００４还作了下列编辑性修改：

ａ）　按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求，对书写格式进行了修改；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　在物理量的符号中，表示额定值的下标Ｒ及表示互感器一次量的下标Ｐ和二次量的下标Ｓ等

均改为小写字母（与我国现行的相关标准统一）；

ｄ）　删除了ＩＥＣ前言；

ｅ）　将规范性引用文件按修改后的内容进行了调整，且将原ＩＥＣ标准中有对应的国家标准或行业

标准的均予更换；

ｆ）　第３章的引导语按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的要求作了修改；

ｇ）　表２０中表示适用的“×”更改为“○”；

ｈ）　删除了参考文献。

本标准代替ＧＢ／Ｔ４７０３—２００１《电容式电压互感器》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４７０３—２００１《电容式电压互感器》相比主要变化如下：

ａ）　将对电容分压器的主要要求和试验直接纳入本标准的文本中；

ｂ）　额定输出分为两类，其输出值大幅降低；

ｃ）　在例行试验中增加了铁磁谐振检验；

ｄ）　将暂态响应特性要求分为３级，第３级的要求比原标准提高；

ｅ）　增加了对传递过电压的限值和试验；

ｆ）　增加了对无线电干扰电压的要求和试验；

ｇ）　增加了特殊试验类别；

ｈ）　重复性工频耐压试验电压由规定值的７５％提高到８０％。

本标准的附录Ｃ和附录Ｆ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ、附录Ｅ及附录Ｇ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国互感器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２２）归口。

本标准负责起草单位：西安电力电容器研究所、沈阳变压器研究所。

本标准参加起草单位：西安西电电力电容器有限责任公司、传奇电气（沈阳）有限公司、武汉高压研

究院、日新电机（无锡）有限公司、桂林电力电容器总厂、上海 ＭＷＢ互感器有限公司、新东北电气（锦州）

电力电容器有限公司、无锡华能电力电容器有限公司、天津市泰莱电力设备技术有限公司、江苏精科互

感器有限公司、江苏思源赫兹互感器有限公司。

本标准主要起草人：郭天兴、房金兰、高祖绵、王晓琪、杨一民、王增文、刘菁、潘红梅、谷劲松、尹世

安、邓塔、张军、刘卫红、孙敏、毛立新、魏朝晖。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４７０３—１９８４；ＧＢ／Ｔ４７０３—２００１。
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电容式电压互感器

１　范围

本标准适用于连接到线与地之间的新的单相电容式电压互感器，其系统电压犝ｍ≥７２．５ｋＶ，频率为

１５Ｈｚ～１００Ｈｚ。它们为测量、控制和继电保护装置提供低电压。

电容式电压互感器可以装载波附件，用于载波频率为３０ｋＨｚ～５００ｋＨｚ的电力线路载波（ＰＬＣ）

系统。

以下三项标准构成本标准的基础：

———ＧＢ１２０７，有关电磁式电压互感器；

———ＧＢ／Ｔ１９７４９，有关耦合电容器及电容分压器；

———ＧＢ／Ｔ７３２９，有关电力线载波（ＰＬＣ）结合设备。

测量功能包括指示测量和计费测量。

　　 注１：附录Ｃ给出了本标准适用的电容式电压互感器电路图示例；

注２：如有用户需要，犝ｍ 为４０．５ｋＶ的电容式电压互感器也可采用本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５６　标准电压（ＧＢ１５６—２００３，ＩＥＣ６００３８：１９８３，ＩＥＣｓｔａｎｄａｒｄｖｏｌｔａｇｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ３１１．１　高压输变电设备的绝缘配合（ＧＢ３１１．１—１９９７，ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ１２０７—２００６　电磁式电压互感器（ＩＥＣ６００４４２：２００３，Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓ—Ｐａｒｔ２：Ｉｎｄｕｃ

ｔｉｖｅｖｏｌｔａｇｅｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９００．１５　电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器（ＧＢ／Ｔ２９００．１５—１９９７，ｎｅｑＩＥＣ

６００５０（４２１）：１９９０，ＩＥＣ６００５０（３２１）：１９８６）

ＧＢ／Ｔ２９００．１６　电工术语　电力电容器（ＧＢ／Ｔ２９００．１６—１９９６，ｎｅｑＩＥＣ６００５０（４３６）：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２９００．５０　电工术语　发电、输电及配电　通用术语（ＧＢ／Ｔ２９００．５０—１９９８，ｎｅｑＩＥＣ６００５０

（６０１）：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２９００．５７　电工术语　发电、输电及配电　运行（ＧＢ／Ｔ２９００．５７—２００２，ｅｑｖＩＥＣ６００５０

（６０４）：１９８７）

ＧＢ／Ｔ４７９８（系列）　电工电子产品应用环境条件（ｉｄｔ，ｅｑｖ或ｎｅｑＩＥＣ６０７２１系列）

ＧＢ／Ｔ５５８５．１—２００５　电工用铜、铝及其合金母线　第１部分：铜和铜合金母线

ＧＢ／Ｔ７３２９　电力线载波结合设备（ＧＢ／Ｔ７３２９—１９９８，ｎｅｑＩＥＣ６０４８１：１９７４）

ＧＢ／Ｔ７３５４—２００３　局部放电测量（ＩＥＣ６０２７０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１０２１　电气绝缘　耐热性分级（ＧＢ／Ｔ１１０２１—２００７，ＩＥＣ６００８５：２００４，ＩＤＴ）

　　ＧＢ／Ｔ１１０２３　高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

　　ＧＢ／Ｔ１１６０４　高压电器设备无线电干扰测试方法（ＧＢ／Ｔ１１６０４—１９８９，ｅｑｖＩＥＣＣＩＳＰＲ１８１：

１９８２，ＩＥＣＣＩＳＰＲ１８２：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１　高电压试验技术　第一部分：一般试验要求（ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７，ｅｑｖＩＥＣ

６００６０１：１９８９）
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