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出入口控制系统技术要求

1 范围

本标准规定了出入口控制系统的构成与应用模式、安全等级、功能与性能要求、安全性要求、电磁兼

容性要求、可靠性要求、环境适应性要求、标志以及文件提供。
本标准适用于以安全防范为目的,对指定目标进行授权、识别和控制的,单独的出入口控制系统;也

适用于其他电子系统中所包含的出入口控制系统。
注:本标准可作为设计、检测和验收出入口控制系统的基本依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T15211 安全防范报警设备 环境适应性要求和测试方法

GB/T15408 安全防范系统供电技术要求

GB16796 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB/T20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)

GB/T30148 安全防范报警设备 电磁兼容抗扰度要求和试验方法

GB50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB50348 安全防范工程技术规范

GA/T670 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

3 术语、定义、缩略语和符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
出入口 portal
出入口控制点 accesspoint
用于放行被授权、拒绝未被授权的人员和/或物品出入的受控物理通道口。

3.1.2
出入口控制系统 accesscontrolsystem
利用自定义编码信息识别和/或模式特征信息识别技术,通过控制出入口控制点执行装置的启闭,

达到对目标在出入口的出入行为实施放行、拒绝、记录和警示等操作的电子系统。
注:俗称门禁系统。

3.1.3
受控区 controlledarea;protectedarea
由物理边界定义的具有一个或多个出入口控制点的空间区域。
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