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数据中心市电直供技术规范

1 范围

本文件规定了数据中心的市电直供系统架构，及对ICT设备、不间断电源设备、高压直流设备、空

调及其他设备市电直供的要求，以及配电系统及设备、电能质量治理、绝缘配合等的要求。

本文件适用于新建数据中心市电直供技术应用，改建和扩建数据中心可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 14549 电能质量公用电网谐波

GB/T 18802.1 低压配电系统的电涌保护器（SPD） 第1部分_ 性能要求和试验方法

GB/T 18802.21 低压电涌保护器 第21部分_电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试

验方法

GB/T 24337 电能质量 公用电网间谐波

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50174 数据中心设计规范

3 术语和定义

3.1

数据中心 data center

为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，可以是一栋或几栋建筑物，也可以是一栋建

筑物的一部分，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

3.2

绿色数据中心 green data center

在全生命周期内，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染，为电子信息设备运行提供安全、可

靠、适用和高效使用空间的数据中心。

3.3

信息系统 information system

由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成，按照一定的应用目的和规则，

对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

3.4

信息通信技术 information communications technology（ICT）
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是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。

3.5

市电 grid power

由公共电网供给的交流电力资源。常用电压等级主要有220kV、110kV、35kV、20kV、10kV、

220V/380V，其频率为50Hz。

3.6

不间断电源 uninterruptible power supply

由变流器、开关和储能装置{如蓄电池)组合构成的，在输入电源故障时维持负载电力连续性的电源

设备，包括UPS和直流电源（本技术规范中UPS特指交流不间断电源设备）。

3.7

自动转换开关电器 automatic transfer switching equipment（ATSE）

常用电源被监测到出现偏差时，能自行动作的转换开关。PC级自动转换开关是指能够接通和承载，

但不用于分断短路电流的自动转换开关电器；CB级自动转换开关是指能够接通和承载并分断短路电流

的，配备过电流脱扣器的自动转换开关电器。

3.8

市电直供 commercial power mains supplying

数据中心ICT设备和重要辅助设施一般采用单路或双路不间断电源系统供电，市电直供是指在满足

供电可用性前提下将为ICT设备和重要辅助设施的不间断电源系统替换为市电（或备用）电源的供电方

式。在市电正常时，由市电承担部分或全部负荷。

市电直供一般有三种供电状态：

a) 市电 100%供电，负载由市电供电，不间断电源系统处于备用状态（如有）；

b) 市电和不间断电源混合供电，负载由市电和不间断电源共同供电，各承担一部分负载；

c) 市电供电质量不满足通信设备供电要求或存在风险时，由不间断电源系统供电（含电池放电状

态）。

3.9

经济运行模式 economic mode（ECO）

指当市电质量能满足通信设备供电要求时，UPS由静态旁路直接给通信设备供电，同时主路通过整

流器或逆变器为电池充电；当旁路电源不满足通信设备供电要求或存在风险时，UPS自动切换到主路或

电池逆变器供电状态；当旁路电源恢复正常后（在允许范围内），UPS自动地恢复到由静态旁路直接给

通信设备供电状态。

3.10

供电电源模块 power supply unit（PSU）

是指ICT设备的供电电源模块，将输入电源转换为符合ICT设备供电要求的电源。
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3.11

集中式 PSU

ICT设备无内置PSU，机柜内安装一套嵌入式变换设备将输入电源转换为机柜内全部ICT设备所需

的供电电源，集中式PSU通常由多个PSU并联组成。

3.12

浪涌保护器 surge protective device（SPD）

用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件，又称电涌保护器。

3.13

瞬态浪涌抑制器 transient voltage surge suppressor（TVSS）

通过抑制瞬态电压以及泄放电涌电流来保护设备的一种装置。

3.14

静止无功发生器 static var generator（SVG）

一种基于大功率逆变器的无功补偿装置。

4 总则

4.1 为了规范和推广数据中心市电直供技术的应用，提高数据中心能效水平，保证市电直供技术安全

可靠、技术合理制定本规范。

4.2 设计和建设市电直供技术除应符合本技术规范的要求以外，还应符合相关国家标准和行业标准的

要求。

5 基本规定

5.1 数据中心市电直供技术的设计和应用的建设应遵循国家、行业现行标准。

5.2 各等级数据中心在满足 GB 50174中 3.2.2条的前提下均可以采用市电直供。

5.3 设备或线路维护时，采用市电直供技术的供电系统应可以保证后端用电设备正常运行要求。

5.4 市电直供供电架构应满足后端用电设备正常运行的要求。

5.5 数据中心的接入处功率因数和谐波含量应符合当地供电部门的要求。

5.6 采用市电直供供电架构的数据中心应采取措施避免容性负载对发电机组供电产生不利影响，必要

时可配置 SVG对容性负载进行补偿。

6 市电直供架构及工作模式

6.1 双路供电市电直供架构
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6.1.1 一级负荷中特别重要的用电设备可采用两路市电回路加一路不间断电源供电回路的供电方式，

供电架构参见图 1；其他一级负荷可采用一路市电加一路不间断电源供电回路的供电方式，供电架构参

见图 2。

图 1 数据中心一级负荷中特别重要的用电设备供电架构

6.1.2 二级负荷可采用一路市电加一路不间断电源供电回路的供电方式，供电架构参见图 2。

图 2 数据中心一级用负荷供电架构图

6.2 ICT 设备内部 PSU 不同配置的市电直供架构

6.2.1 ICT设备 PSU输入电源为双路交流时，可采用一路市电加一路 UPS电源供电的方式。UPS 应

可以承担后端全部 ICT设备负荷，模块化 UPS功率模块宜采用 n+1备用，当市电停电时，供电架构参

见图 3。

图 3 双路交流 PSU ICT 设备供电架构图

6.2.2 ICT设备PSU输入电源为一路交流输入加一路直流输入时，直流输入宜选择高压直流供电（240V
直流或 336V直流）；一路市电加一路不间断电源供电模式中的不间断电源宜采用高压直流电源。高压

直流电源系统整流模块宜采用 n+1备用，当市电停电时，直流电源应可以承担后端全部 ICT设备负荷

和电池充电负荷，供电架构参见图 4。
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图 4 交流加直流 240V 直流或 336V 直流 ICT 设备供电架构图

6.2.3 ICT设备采用 12V直流电源供电时，宜在 ICT设备机架中安装嵌入式电源采用集中式 PSU供电。

集中式 PSU的交流 220V/12V电源模块或直流 336V/12V电源模块（或 240V/12V电源模块）可均按 n
配置，不配置备用电源模块，供电架构参见图 5。

图 5 12V 供电 ICT 机柜的供电架构图

6.2.4 单路 PSU可以采用双输入方式，一路输入市电供电回路，另一路接入直流供电回路，平时由市

电供电，市电中断时由高压直流电源系统供电，供电架构参见图 6。
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图 6 ICT 单 PSU 双输入市电直供架构图

6.2.5 单路 PSU也可以采用双路交流供电，通过 STS切换后给 ICT设备供电，供电架构参见图 7。

图 7 ICT 单 PSU 单路输入市电直供架构图

6.3 市电-不间断电源工作模式

6.3.1 服务器 PSU支持市电优先供电时，宜优先采用市电 100%带载的市电直供模式。

a) 服务器支持双路独立电源输入，在两回路供电电源在正常输入范围时，PSU 可选择其中某一

路供电回路承担全部负荷或设定其承担负荷的比例。

b) 市电供电回路供电异常时，PSU输出电压质量应满足 IT设备供电要求。

6.3.2 不间断电源在市电供电回路中断时，对后端全部用电设备负荷应具备持续带载能力，带载响应

能力应满足要求，且由市电供电模式转至不间断电源模式的过程中应保障后端负载正常运行。

7 市电直供对 ICT 设备的要求

7.1 市电直供对 ICT 设备 PSU 的要求

7.1.1 效率

PSU最佳效率区间效率值宜不低于 94%。

采用市电和不间断电源共同带载，均分负载工作模式时，PSU最佳效率区间的负载率宜为 25%～

40%。

7.1.2 PSU工作模式

ICT设备配置两个 PSU时，宜支持其中一个 PSU主用，另一个 PSU备用的工作模式。

7.1.3 采用市电 100%带载工作模式时，PSU最佳效率区间的负载率宜为 50%～80%。不同负载率时

交流 PSU的输入功率因数应满足表 1的要求。

表 1 输入功率因数要求表

负载率 功率因数

100% ≥0.99

50% ≥0.98

30% ≥0.95

7.1.4 输入电流总谐波失真度



T/DZJN 16—2020

7

不同负载率时输入电流总谐波失真度应满足表2的要求。

表 2 输入电流总谐波失真度要求表

负载率 输入电流总谐波失真度 THDi

100% ≤5％

50% ≤8％

30% ≤10％

7.1.5 电压中断要求

当供电系统出现如表3中电压中断时电源模块模块应正常工作。

表 3 电源模块电压中断时要求

测试条件
要求

电压 供电系统 持续时间

输入整定值到 0V；

0V恢复到整定值

低阻抗

（如短路）
12 ms 模块应正常工作

输入整定值到 0V；

0V恢复到整定值

高阻抗

（如开路）
1 s

可暂时性出现功能退化现

象，但应能够自动恢复

7.1.6 输入电压畸变率不大于 10%时，PSU应正常工作。

7.1.7 冲击电压

产品直流电路对地（即金属框架）之间，直流电路线对线之间，应能承受标准冲击全波（1.2/50μs）
的短时冲击电压 1500V，承受冲击电压后，产品的主要功能应符合标准规定。当承受冲击全波（1.2/50
μs）的短时冲击电压 2500V时，可出现短时的暂时功能退化现象，但试验后应自动恢复正常。

7.1.8 输入过压保护

当输入电压值过高时，电源模块应具有过电压关机保护的功能并告警，交流 PSU输入过压保护电

压的默认值为 264V，电压恢复正常后(电压回差≥10V)，应能自动恢复工作。

可长期承受的最大输入电压不宜低于 286V。

7.1.9 抗电强度

模块输入电路对地应能承受 50Hz，有效值为 2000V电压（漏电流≤30mA）或等效其峰值为 2828V
直流电压 1min，且应无击穿和无飞弧现象。

模块输入电路对输出电路应能承受 50Hz，有效值为 2000V电压（漏电流≤30mA）或等效其峰值

为 2828V直流电压 1min，且应无击穿和无飞弧现象。

模块输出电路对地应能承受 50Hz，有效值为 500V电压（漏电流≤30mA）或等效其峰值为 707V
直流电压 1min，且应无击穿和无飞弧现象。

7.2 ICT 设备 PSU 工作模式

7.2.1 ICT由双路 PSU供电时，直流输出侧应并联为后端负载供电。
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7.2.2 ICT 由双路 PSU 供电时，任何一个 PSU 在输入电源由整定值突降到 0V、输入电源由 0V 恢复到整

定值时，其输出电压暂态变化峰值不大于 5%且不能影响 ICT 设备正常工作。

7.2.3 ICT 由双路 PSU 供电时，宜采用市电供电 PSU100%带载模式，热备用状态 PSU 接入不间断电源。

8 市电直供对不间断电源设备的要求

8.1 对交流 UPS 设备的功能要求

8.1.1 UPS输出电流从 0突加至额定值、从额定值突减至 0时，输出电压瞬变范围应≤5%，电压瞬变

响应恢复时间应≤20ms。

8.1.2 UPS由市电供电到电池放电工作模式、由电池放电到市电供电工作模式切换时间应为 0ms。

8.1.3 UPS由旁路到逆变工作模式、由逆变到旁路工作模式切换时间应不大于 2ms。

8.1.4 UPS由逆变到 ECO工作模式、由 ECO到逆变工作模式切换时间不大于 2ms。

8.1.5 当市电直供采用市电加 UPS 架构时，UPS应为热备用，热备用容量应满足其后端全部用电负荷

带载要求且可承受其启动冲击。

8.1.6 并联 UPS 系统采用市电直供或 ECO运行模式时，宜采用集中旁路。

8.1.7 模块化 UPS宜采用集中旁路。

8.2 UPS ECO 功能要求

8.2.1 2N UPS 供电系统中的 UPS可采用 ECO供电方式。

8.2.2 UPS接入发电机组供电状态信号，在发电机组启动后 UPS优先切换到双变换工作状态。

8.2.3 UPS具备市电电源质量判别，当市电直供电源质量符合用电设备的要求时，采用 ECO供电模

式；当市电电源质量超出用电设备的要求，但符合 UPS 对输入电源质量的要求时，采用双变换工作模

式；当市电电源质量不符合 UPS 对输入电源的要求和市电中断时，UPS转入电池逆变模式。

8.2.4 ECO模式应具有自动开启和手动开启两种模式。当市电供电状态满足以下条件时，允许 UPS
工作在 ECO模式：

a）电压幅值允许变化范围为额定值的 85%~110%；

b）电压频率允许变化范围为额定值的±5%；

c）三相交流电压的不平衡度不大于 10%；

d）三相交流电压的相位偏差不大于 5°；

e）电压谐波不大于 5%。

注：当用户提出要求，并与制造厂协商后可以变更上列数值。

当不对称度、相位偏差和电压谐波超出上列允差而电压幅值和频率在允差范围内时，UPS 应工作

在市电整流逆变模式下。

8.2.5 当 UPS工作在 ECO模式时，UPS的逆变器应可以对旁路的谐波和功率因数进行补偿，补偿后

谐波总含量不高于 5%、功率因数不应为超前。

9 市电直供对高压直流设备的要求
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9.1 高压直流设备负载响应要求

9.1.1 负载突变的输出特性

负载的阶跃变化（突变）时，高压直流供电模块的输出特性应满足 ICT 设备的供电要求。若 ICT
设备尚未明确时，直流输出电压变化后的恢复时间应不大于 200μs，其超调量应不超过输出电压整定值

的±5％。

9.1.2 市电供电回路异常，需要由高压直流电源系统供电时，整流模块应顺序启动，系统应在 10s内
具备额定功率带载能力。

9.2 休眠功能要求

9.2.1 模块自动休眠功能：系统宜具有高压整流模块休眠工作模式，出厂设置可默认为关闭。

9.2.2 模块休眠轮巡工作时应先开启需要进入工作状态的休眠模块至工作正常后关闭进入休眠状态的

模块。

9.2.3 自动轮换时开启连续休眠时间最长的模块，关断连续工作时间最长的模块。

9.2.4 用电设备采用市电加高压直流电源供电时，高压直流整流模块可以进行休眠，但应具有唤醒功

能，且从市电供电回路中断至全部整流模块额定容量输出时间不大于 30s。

9.2.5 高压直流电源采用休眠功能时，整流模块应进行轮巡。

9.2.6 根据实际负载的变化，自动对冗余模块进行软关断或开启，使运行的整流模块工作在电源转换

高效率点。

9.2.7 市电中断、市电缺相、蓄电池为离线或异常状态时，系统应自动进行“非节能”运行工作，确

保系统安全供电。

10 空调及其他设备市电直供要求

10.1 空调及其他设备市电直供范围

10.1.1 按照 《数据中心设计规范》GB 50174-2017要求，根据数据中心的适用性质、数据丢失或网

络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度可确定为 A、B、C级，冷冻水系统空调设备分类及供电

电源应根据数据中心的不同级别做相应的配置。

10.1.2 根据系统连续运行要求和设备技术特点，市电和不间断电源供电范围建议如表 5所示。
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